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• Svenska kraftnät gav Energiforsk i uppdrag att utföra en undersökning för att öka kunskapen om slutkundernas förutsättningar att
hantera problem med elkvalitet

• Uppdraget utfördes via intervjuer av stora energiförbrukare (industrier etcetera) samt elnätsbolag (regionnät)

• Syftet med uppdraget var att undersöka slutkundens faktiska störningstålighet mot elkvalitetsproblem

• Uppdraget resulterade i en rapport i februari 2022

Uppdragets bakgrund
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Intervjuer - Utförande

• Intervjuer utfördes med 14 st geografiskt spridda aktörer, varav 11 st var slutkunder

• Papper/massa-industri

• Stålindustri

• Gruvindustri

• Elnät

• Annan industri

• Annan infrastruktur

• Branschorganisationer

• Frågor om olika elkvalitetsfenomen, så som spännings- och frekvensvariationer och övertoner

• Påverkan? 

• Vilket/vilka fenomen? 

• Konsekvenser vid påverkan? 
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Intervjuer - Resultat

• Alla intervjuade slutkunder utom en upplevde problem 
med elkvalitet, ungefär hälften uppgav att det var en 
prioriterad fråga 

• Svårt att definiera vad som är bra och dålig elkvalitet
• Spänningsdippar i intervallet 10-400ms. 
• Störningar blir kostsamma för konsumenter.  

Produktionsstopp från några timmar till några dagar. 
Kostnader i miljonklassen

• Spänningsdippar kortare än 50ms är svåra att få bort, 
då det är den tiden det tar för en brytare att koppla 
bort felet.

• UPS:er (avbrottsfri kraftförsörjning) kan vara en 
möjlighet hos industrier för att hantera korta 
spänningsdippar.
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Definition spänningsdippar

• Spänningsdippar definierade enligt EIFS 2013:1

• Spänningsdippar i område B ska åtgärdas om åtgärderna är rimliga i 
förhållande till olägenheterna

• Spänningsdippar i område C ska inte inträffa

• En del slutkunder får problem i område A

Figurer från EIFS 2013:1
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Rapport

• Att bygga bort spänningsdipparna är svårt och kostsamt för 
nätägare.

• Ökad och förbättrad kommunikation mellan industrier och 
elnätsägare

• Med förväntad ökad elektrifiering av industrin kan 
problematiken med spänningsdippar förvärras

• Då det blir ett större beroende av elnätet

• Ny, modernare, process- och industriutrustning riskerar att 
bli än känsligare för sådana spänningsdippar
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